Chemisches und biologisches Analysennummer: 1712-11345
LABOR DR. ROBERT FEIERABEND |Auftraggeber: Gemeinde Ungerhausen, Memminger StrafBBe
88662 Uberlingen/Bodensee 4, 87781 Ungerhausen
Tel.: 07551-62715 - Fax: 07551-67384
PRUFBERICHT
Entnahmestelle: WV Ungerhausen, Brunnen N PR
Entnahme am Brunnenkopf.
OKZ: 4110792700005 UKZ: 12939
Probenentnahmezeitpunkt: 18.12.2017 09:05 Uhr
Probenehmer: Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz (Labor Dr. Feierabend)
: , Bestimmungs-
Parameter Dimension MeBwert grenze Grenzwert MeBverfahren
Perflucrierte Tenside*
Perfluorhexanséure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluorheptanséure ng/l <1.0 1.0 —~ DIN 38407-42 (F 42)
Perfluoroctanséure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perflurnonansaure ng/l 2.6 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluordecanséure ng/l 1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluorundecanséure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluordodecansaure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluoroctansulfonséure ng/l 1.4 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluorbutansulfonsaure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perflurohexasulfonséure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluordecansulfonséure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluorbutansdure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluorpentanséure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsiure ng/l <10.0 10.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluorheptansulfonsaure ng/l <1.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
Perfluorpentansulfonséure ng/l <1.0 1.0 = DIN 38407-42 (F 42)
PFT-Summe ng/l 5.0 - - DIN 38407-42 (F 42)
*durchgefiihrt von ZV Landeswasserversorgung Langenau
Uberlingen, 26. 1. 2018 j[@%
(Dipl.Ing.(FH) S. Volz, stellvertr. techn. Leiterin)

Probenahmeverfahren: DIN 5667-5
Analysendauer: 21.12.17 - 26.01.2018

Auftrags-Nr. UNGER -17/6
Probeneingang: 18.12.2017

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und Gutachten sowie

deren auszugsweise Verbffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)
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Chemisches und biologisches Analysennummer: 1712-11347
LABOR DR. ROBERT FEIERABEND |Auftraggeber: Gemeinde Ungerhausen, Memminger StraBle
88662 Uberlingen/Bodensee 4, 87781 Ungerhausen
Tel.: 07551-62715 - Fax: 07551-67384
PRUFBERICHT
Entnahmestelle: WV Ungerhausen, Unterflurpegel 11d =
Entnahme mittels Comet-Pumpe. ’
Pumpbetrieb ab 10.00 h.
Probenentnahmezeitpunkt: 18.12.2017 10:20 Uhr
Probenehmer: Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz (Labor Dr. Feierabend)
Bestimmungs-

Parameter Dimension MeBwert grenze Grenzwert MeBverfahren

Tiefe der Upumpe m 10.00 - -

Ruhewasserspiegel m 8.91 - - Lichtlot

Betriebswasserspiegel m 8.92 - -

Absenkung inm 0.01 - —

pH-Wert vor Ort bei 9,8 °C - 7.11 - >6.5 und <9.5 DIN 10523

Leitfahigkeit vor Ort bei 25°C pS/cm 817 - 2790 DIN EN 27888

Perfluorierte Tenside*

Perfluorhexansdure ng/l 5.6 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluorheptanséure ng/l 1.6 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluoroctansaure ng/l 3.5 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perflurnonansaure ng/l 48.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluordecanséure ng/l 1.3 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluorundecanséure ng/l 23.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluordodecanséure ng/l 1.3 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)
| Perfluoroctansulfonséure ng/l 74.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluorbutansulfonséure ng/l 1.8 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perflurohexasulfonsaure ng/l 38.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluordecansulfonsaure ng/l 2.1 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluorbutanséure ng/l 25 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluorpentanséure ng/l 3.6 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonséure ng/l <10.0 10.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluorheptansulfonsdure ng/l 1.4 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

Perfluorpentansulfonséure ng/l 2.0 1.0 - DIN 38407-42 (F 42)

PFT-Summe ng/l 210 = - DIN 38407-42 (F 42)

*durchgefiihrt von ZV Landeswasserversorgung Langenau

Uberlingen, 26. 1. 2018 J{@%

(Dipl.Ing.(FH) S. Volz, stellvertr. techn. Leiterin)

Auftrags-Nr. UNGER -17/6 Probenahmeverfahren: DIN 38402-A13
Probeneingang: 18.12.2017 Analysendauer: 21.12.17 - 26.01.2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und G utachten sowie

deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)
Seite 1 von 1







